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As redes aéreas de distribuição de energia elétrica operam usualmente com os alimentadores 
dispostos e ligados de forma radial ramificada. Em geral, na eventualidade de contingências ou no 
caso de manutenções programadas, elas só podem ser operadas por períodos curtos de tempo 
com os alimentadores ligados em anel ou em paralelo. Este trabalho estuda o comportamento das 
perdas técnicas de energia elétrica em um sistema de distribuição de energia elétrica, constituído 
por diversos alimentadores, quando operando de maneira radial e quando operando em paralelo 
através do fechamento em anel dos mesmos. A operação em paralelismo de ramais de distribuição 
apresenta várias vantagens para o sistema como flexibilidade operativa com conseqüente ajuda na 
melhora da confiabilidade do sistema. Para a implementação e realização das simulações do 
sistema foi utilizado o software Matlab / Simulink / SimPower Systems. Diversas análises foram 
feitas considerando as diversas possibilidades de paralelismo possíveis entre os ramais de um 
sistema de distribuição de energia elétrica onde foi utilizado um modelo de grande precisão, pois 
fornece o valor das perdas de energia para cada elemento da rede, com base nas características 
do fluxo de carga e regime de operação do sistema. O níveis de informação disponíveis podem ser 
utilizados para a aplicação de diferentes processos de cálculos de perdas de energia. 
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