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A energia elétrica representa um custo crescente para os prestadores de serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil. O consumo mensal de energia 
elétrica é,em média, 15% dos custos totais da empresa, sendo este gasto principalmente com 
as operações que utilizam o bombeamento. Atualmente, há uma busca por fontes alternativas 
de energia, combate ao desperdício e redução de consumo de energia elétrica. Para a redução 
de custos com energia elétrica em sistemas de abastecimento é muito importante aeficiência 
nas operações que utilizam energia. Este trabalho realizou um estudo experimental de 
determinação da eficiência de consumo de energia elétrica comparando-se as curvas de uma 
instalação hidráulica com diferentes tipos de válvulas, juntamente com as curvas 
características de uma bomba centrifuga trabalhando com um inversor de frequência. O 
sistema foi operado em condições de regime permanente e não permanente. No caso do 
regime não permanente, não se conseguiu adquirir dados que indicassem com segurança a 
operação do sistema, devendo esta condição ser evitada. Nas condições de regime 
permanente, verificou-se que, dependendo do tipo de válvula empregada na instalação, pode-
se reduzir o custo da operação.  
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